BUREAU
VERITAS

Certificate of Conformity

Certificate No.: 1988AP0424N048010
Equipment: SOLAR INVERTER
Brand Name: g’é
HUAWEI
Test Model No.: SUN2000-8KTL-MO0, SUN2000-10KTL-M0, SUN2000-12KTL-MO,

SUN2000-15KTL-MO0, SUN2000-17KTL-MO0, SUN2000-20KTL-MO,
SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2, SUN2000-12KTL-M2,
SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2, SUN2000-20KTL-M2
Applicant: Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, P.R.C
Report No.: PVNL190424N048

Use in accordance with regulations:

Automatic disconnection device with three-phase mains surveillance in accordance with

EN 50549-1:2019 for photovoltaic systems with a three-phase parallel coupling via an inverter in the
public mains supply. The automatic disconnection device is an integral part of the aforementioned
inverter.

Applied rules and standards

EN 50549-1:2019

Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1-1:
Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (Functional safety)

Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid

At the time of issue of this certificate the safety concept of an aforementioned representative product
corresponds to the valid safety specifications for the specified use in accordance with regulations.

Name: James Huang
Technical Manager/ New Energy Team
Date: 2020-04-24

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of
Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch.
Information given in this document is related to the tested specimen of the described electrical sample.
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TEUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO
mgr Mariola Maroszek
ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biata

UWIERZYTELNIONE TEUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

Opis Cdzc;ly%entu: Certyfikat zgodnosci sporzqdzony na druku firmowym Bureau Veritas. Uwagi od

Humaczad umieszczono w kwadratowych nawiasach.
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Certyfikat zgodnosci

Zgtaszajacy: Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129
Chinska Republika Ludowa

Produkt: FALOWNIK SOLARNY

Model SUN2000-8KTL-MO0, SUN2000-10KTL-MO, SUN2000-12KTL-MO,
SUN2000-15KTL-M0, SUN2000-17KTL-M0, SUN2000-20KTL-MO,
SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2, SUN2000-12KTL-M2,
SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2, SUN2000-20KTL-M2

Zastosowanie zgodnie z przepisami:

Automatyczne urzadzenie wytgczajgce z nadzorem zasilania tréjfazowego zgodne z normg EN50549-
1:2019 przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych z réwnolegtym potgczeniem tréjfazowym z publiczng
siecig zasilajgcg przez falownik. Automatyczne urzgdzenie wytgczajgce stanowi integralng czgsc
wspominanego wyzej falownika.

Zastosowane zasady i normy:

EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019

Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytgczania do publicznych
sieci dystrybucyjnych - Cze$¢ 1: Przytgczanie do sieci dystrybucyjnej nN - Instalacje generacyjne az do
typu B i wigcznie z nim

4.4 Normalny zakres temperatur roboczych

4.5 Odpornos¢ na zaktdcenia

4.6 Aktywna reakcja na odchylenie czestotliwosci

4.7 Reakcja mocy na wahania i zmiany napiecia

4.8 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i jakosé zasilania

49 Ochrona interfejsu

4.10 Podtgczenie i rozpoczecie wytwarzania energii elektrycznej

4.11 Przerwanie i zmniejszenie mocy czynnej w punkcie nastawy

413 Wymagania dotyczace pojedynczej odpornosci na uszkodzenia systemu ochrony interfejsu
i przetgcznika interfejsu

EN 50438:2013, PN-EN 50438:2014
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytgczania do
publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia

W chwili wydania niniejszego certyfikatu sposéb zabezpieczenia wymienionego wyzej reprezentatywnego
produktu spetnia wymagania bezpieczenstwa obowigzujgce dla okreslonego zastosowania zgodnie
Z przepisami.

Numer raportu: PV190424N048-8 Program certyfikacji: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Numer certyfikatu: U20-0496 Data wydania: 19.06.2020
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REPERTORIUM Nr 570 / 2020

Ja, nizej podpisana Mariola Maroszek, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego, powotana pismem
Ministra Sprawiedliwosci nr DO-V-0191-1236/05 o wpisie na liste Humaczy przysiegtych pod numerem
TP/1270/05, stwierdzam niniejszym, e powyzsze jest wiernym, kompletnym i doktadnym ttumaczeniem
przedstawionej mi kopii dokumentu w jezyku angielskim, na dowdd czego sktadam swoj podpis
i przyktadam piecze¢ w Bielsku-Biatej dnia 28 lipca 2020 1.
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Oplate pobrano zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 24.01.2005.
(Dz.U. 05.15.131 §2 (1) 1a)
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